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# Anzeigewert; nicht verstellbar
Reglerverstärkung =	Proportionalverstärkung; Erfahrungswert Siemens 0.1 – 4.0 – 5.0 (je kleiner desto langsamer)
Nachstellzeit =	Integralanteil; je kleiner, desto steiler der Anstieg (Erfahrungswert Siemens 1 Min.)
Vorhaltezeit =	Je grösser, umso stärker greift der Regler im ersten Moment ein (Erfahrungswert Siemens 0 Min.)
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